‘ Sidlo: Prazska 544 VODAK Humpolec, s.r.o. Laboratof: LuZicka 1673
| 396 30 Humpolec Telefon: 565533150, 565533381 396 01 Humpolec

Adresa: obec Loket

Protokol o zkousSce ¢. 2026/1462

Misto odbéru: Loket. Brzotice, &.p. 25,

Odbér provedl:  p. Viktora. VODAK s.r.o. Ptijem provedl: Lepeskova Dana
Typ vzorku: kraceny rozbor Datum pfijmu: ~ 07.07.2026
Datum odbéru:  07.07.2026 Datum ukonéeni: 10.07.2026
Klasifikace vzorku: pitna voda
Nazev zkousky Jednotka Nalezena Limitni Nejistota SOP
hodnota hodnota méfeni metody
chemické analyzy
Pach ptijatelny 1727
Chut piijatelna 127
Barva mg/l Pt 10 20 (MH) +12% /21
Zéakal ZF(n) 1,02 5 (MH) =16 % 1/13
Vapnik a hotéik mmol/l 1,10 2-3,5 (DH) +6% 1/24
Chemicka spotfeba kysliku ChSK-Mn mg/l 2,10 3 (MH) +20 % 1/18
Zelezo mg/l < 0,020 0.2 (MH) 11
Dusitany mg/l < 0,005 0,5 (NMH) /7
Dusi¢nany mg/l 15.4 50 (NMH) +7% /8
Chloridy mg/l 23,0 250 (MH) +12% 1/25
Amonnég ionty mg/l < 0,050 0.5 (MH) 1/9
Chlor volny mg/l 0,03 0,3 (MH) +18 % /14
fyzikdIni analyzy
Konduktivita pti 25°C mS/m 30.8 125 (MH) +7% /12
pH 7.6 6.5-9,5 (MH) £0,1 1710
Teplota méfeni pH ®C 23,0 /10
mikrobiologické analyzy
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 (MH) 1/20
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 (NMH) 1720
Pocty kolonii pii 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) 1/19
Potty kolonii pfi 22°C KTI/ml 5 200 (DH) /19
Enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) 1/28
odbér vzorki
odbér vzork pitné vody - ‘ VII/15
Legenda:

MH-mezni hodnota, DH-doporuc¢ena hodnota, NMH-nejvy$&i mezni hodnota
Zdrojem limitnich hodnot je Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb. v aktudlnim znéni.

Poéty kolonii pfi 36°C - bez abnormalnich zmén.
Pocty kolonii pti 22°C - bez abnormalnich zmén.

Nejistota méfeni (£ %) = uvedend nejistota je rozsifena nejistota na hlading pravdépodobnosti U=95% pro koeficient rozsifeni k=2 a
zahrnuje viechny pfispé&vky laboratornich &innosti.

Tento protokol maze byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast pouze s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkoudek se tykaji
pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty. Laboratof je akreditovana Stfediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi
ASLAB pod ¢&. 547
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